JBC852 akkutöltő bekötése
1-2: trafóból kijövő piros vezetékek
3-4: trafóból kijövő szürke vezetékek
5: panel V5 kapcsával (piros)
6: panel V4 kapcsával (rózsaszín)
7: panel V1 kapcsával (szürke)
8: panel V0 kapcsával (lila)
9: 1-es akku negatív saru (rövid fekete)
10: 2-es akku pozitív saru (rövid piros)
+
a két akku közötti fehér kábel a panel VB kapcsára
[bookmark: _GoBack]a trafó maradék két barna kábele a panelen a V2-V3 kapcsokra
